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Sole/Wasser-Wärmepumpe
Tiefenbohrungen

gemäß Vorgabe Geomatrix
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Regelventile Technikzentrale
Temperatur- und Druckfühler, Störmeldungen

Raumbedieneinheit:
-) HEIZEN / KÜHLEN / AUTO / AUS
-) Sollwertvorgabe Temperatur
-) Istwert Temperatur
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FBH-Stellantriebe/
Bodenkonvektoren

Volumenstromregler-Lüftung

REGELSTRATEGIE:
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AN ELEKTRO GLT

Sämtliche Verkabelungen durch AN ELEKTRO
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RES-NET
BHKW

Pflanzenöl
Wasserstoff

BHKW Leistungsgesteuer über
 ECDS mit Notstrombetrieb
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Im BHKW-Betrieb ist die Wärmepumpe bei erreichen
der zulässigen Rücklauftemperatur abzuschalten.

Ablüfen ab 82°C

Lüfter

ECDS
Energy Conservation

&
Distribution System

mit Notstrom

RES 
Renewable Energy Systems

RES ECDS
Energy Conservation Distribution System

Energie Spar- und Verteilungssystem

BL:

Überwachung und Steuerung über 
Smartphone, Tablet, PC 
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